赣州市人民医院
北院区视频监控系统年度维保服务项目竞谈文件
一、基本原则：坚持公开、公正和诚信的原则，禁止各种非法促销行为和不正当竞争，如有虚假应标者，本院有权没收其履约保证金，并取消该公司在我院的永久投标权。
二、投标人资质要求：
1. 具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（有企业营业执照和税务登记证）。
2. 法人代表身份证复印件或法人代表授权书及被授权人身份证复印件。
三、资质审核：开标时请投标代表携带好身份证原件，评委现场对投标文件资质材料及身份证原件进行审核。
四、维保服务期限：1 年。
五、维保服务方式：半包。
维保费包括调试检测、系统维护、技术指导、人工、低值易耗材、税杂费等；更换配件费用另行结算。
六、项目勘察：参与竞标的各投标人应自行联系采购人保卫科到实地勘察咨询,如因投标人自身未了解实地状况而导致异议,均由投标人自行承担后果。
七、年度维保项目服务范围内容要求：
1、维保范围：赣州市人民医院（北院）位于赣州市章贡区红旗大道17号，占地5.5万㎡，建筑面积6万㎡。视频监控中心均为同轴模拟系统，配有10台挂墙液晶监视器（AOC牌:32寸9台；55寸1台）、3台19寸液晶显示器（LG和惠普）、16路憶源科技录像机14台及其相关辅助配套设备，前端摄像机210个、各科室内部存储摄像点位60余个、红外线防盗报警1台3个点位。及与其前端点位成正比的配套件、线路等的维保、系统升级、检测、维修更换配件、零星移点增加点位等工作。（主要监控设备及点位参阅附件1中①至④）。
2、维保所需的低值易耗材费（如螺丝、胶带、扎带、管卡、直弯三通等）由中标人负责，其余配件由采购人从中标人另行采购结算或从第三方采购。配件维修更换需征得采购人同意后进行，损坏件交由采购人查验，配件费不得高于中标清单价格，否则采购人有权另行采购，且中标人应免费安装调试及维护。
3、软件维护：
①定期检查录像回放，防止因偶然发生的情况而使录像设置发生改变；检查录像存储是否正常（符合公安机关要求存储≥30天），防止漏录情况。
②定期检查监控系统是否在录像，防止突然断电而使软件数据库损坏。
③定期检查操作系统日志，防止出现硬盘损坏，而使系统不能录像。
4、硬件维护：
①保持设备环境干净、布线整洁，防止灰尘多、温度高而使设备出现故障。
②定期检查系统、设备线路，防止发生线路断路、线头松动或漏电情况。
③定期检查室外监控设施设备及防护装置，防止设备被毁坏。
5、故障诊断与排除、设备维修与更换：
维保服务范围内监控系统红外报警设施设备及相关配套件、线路的维护，故障诊断与排除、维修和更换；零星移增点位的简易改造施工、调试、维保。
6、系统定期巡检：
①检测监控中心与各相关设备的监控功能正常运行情况。
②检查及调试校正控制设备。
③重大节假日、各类重大活动检查期间，提前巡检，以保障设备正常运行。
④建立完整的服务档案。每次维护（修）工作（检查、清洁、故障排除、设备维修与更换等）完成后填写相应记录。
7、向采购方有关操作使用人员提供培训和使用指导，及提供安防监控相关的技术咨询、指导、更新产品简易方案等协助工作。
8、中标方需设置24小时报障电话，在接到采购方维护通知后一小时内响应，并保证故障现场解决时间＜2小时(疑难故障经与采购方沟通后，可延长至＜72小时)。超过使用年限无维修价值主机配件需报损的必须经院方同意确认。
9、中标方及其工作人员须严格遵守院方规章制度，保守技术商业秘密等。
10、中标方工作人员在服务期间及上下班期间出现的工伤或其他人身损害、意外伤亡责任、财产损失，由中标方负责，采购方不承担任何责任和费用。
八、标书内容要求（内容均需加盖公章）：
1、年度维保服务费投标报价单（附件2）；配件更换明细报价单（附件3和附件4）。配件报价不高于采购方拟定的控制价，替换配件不局限于原品牌型号，但不得低于原配置水平，并相互兼容。所有报价均包含除更换配件费之外的人工、运杂、装卸、包装、保险、售后服务、国家规定的各项税杂费。
2、公司营业执照、税务登记证、法人代表身份证复印件或法人代表授权书及被授权人身份证复印件、有关资质证明材料等。
3、售后服务承诺书（格式自定）：提供本市区服务地址、电话及24小时报障处理联系人及电话。
4、投标书(包括相关资料)落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表,则应附有法人授权书。投标文件一式两份,必须胶装成册,不接受散页、活页或未胶装成册的投标文件,并装袋密封，封口应加盖投标单位印章,否则作废标处理。
九、评标办法：
维保服务费预算价为：5万元，超过服务费预算价者废标，各投标单位可进行二次报价，二次报价不得高于一次报价，有效标内价低者为第一中标候选人。配件价格以各投标单位清单最低报价为中标价。
十、付款方式：
每季度期满，更换配件经采购人验收合格，并在采购人收到中标人提供的国家认可的正规合格发票后15个工作日内以转账方式支付上个季度维保费和更换配件费（若有扣减，按实际为准）。
备注：因采购方正筹备视频监控系统升级改造，如在维保期内新设备启用，现有设备停用，本维保服务即终止，维保服务费将按实际维保服务时间结算。 
十一、其他说明
1、第一中标候选人在接招标办中标通知后到保卫科签订合同。
2、参加上述项目投标单位必须缴投标保证金 1000 元，由投标单位的基本账户全额转入医院的指定帐户（单位名称:赣州市人民医院；帐号:1510220109026473030；开户银行:工商银行赣州市虔城支行），并于开标的前一天下午4点（北京时间）前到账，否则响应无效。开标时递交缴纳投标保证金银行回单复印件或打印的电子回单。决标后，如中标则转为履约保证金，合同结束后返还（不计息），若无中标直接返还保证金。
3、竞谈时间：2018年 8月 17日下午15：30      
[bookmark: _GoBack]4、竞谈地点：赣州市人民医院南院行政楼2楼4号会议室                           
赣州市人民医院
       2018年 8月 10日
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附件1 ：维保服务范围视频监控点位及主要设施设备（接入监控室有效点位共210个，全部模拟同轴传输信号）
	1 --①                                    第一显示屏    监控序号与点位      （有效点位：80个）

	（编号)(矩阵号)第一路
	（编号)(矩阵号)第二路
	（编号)(矩阵号)第三路
	（编号)(矩阵号)第四路
	（编号)(矩阵号)第五路

	1
	(1)门诊广场西
	1
	(17)门诊3层西走廊
	1
	(33)门诊7层电梯前厅
	1
	(49)康复楼1层电梯
	1
	(66)回春1层电梯区

	2
	(2)门诊广场东
	2
	(18)门诊3层导诊台
	2
	(34)门诊7层工作电梯
	2
	(？)康复楼外通道
	2
	(65)回春1层护士站

	3
	(3)急诊通道
	3
	(19)门诊3层东走廊
	3
	(35)门诊8层财务通道
	3
	(？)康复科2层楼梯
	3
	(67)回春1层东走廊

	4
	(4)门诊后通道A
	4
	(20)门诊3层圆弧区
	4
	(36)门诊9层医务科
	4
	(52)肿瘤科3层东走廊
	4
	(68)回春1层北内道

	5
	(5)门诊后通道B
	5
	(21)门诊3层B超(坏)
	5
	(37)门诊8层财务科
	5
	(？)肿瘤科3层西(坏)
	5
	(69)回春1层北外道

	6
	(6)CT室大厅
	6
	(22)急诊1层大厅
	6
	(38)门诊10层护理部
	6
	(？)肿瘤科4层东走廊
	6
	(70)回春2层楼梯

	7
	(7)门诊感染科通道
	7
	(23)门诊3层圆弧北区
	7
	(39)门诊10层信息科
	7
	(？)肿瘤科4层西走廊
	7
	(71)回春2层电梯

	8
	(8)电子阅览室
	8
	(24)门诊4层东走廊
	8
	(？)急诊1层北走廊
	8
	(？)肿瘤5护士站
	8
	(72)回春2层西走廊

	9
	(9)病案室入口
	9
	(25)门诊4层电梯区
	9
	(？)急诊1层南走廊
	9
	(48)门诊7中医通道
	9
	(73)回春2层南走廊

	10
	(10)输液室外停车棚
	10
	(26)门诊4层西(图像差)
	10
	(42)急诊6层楼梯
	10
	(52)肿瘤科6层东走廊
	10
	(74)回春2层北走廊

	11
	(11)保卫科门口
	11
	(27)门诊5层东走廊
	11
	(？)急诊4层南走廊
	11
	(59)肿瘤科6层西走廊
	11
	(75)回春2层护士站

	12
	(12)地下停车场
	12
	(28)门诊5层电梯区
	12
	(44)急诊5层北走廊
	12
	(51)肿瘤科7层东走廊
	12
	(76)回春3层东走廊

	13
	(13)门诊1层东走廊
	13
	(29)门诊5层胃肠镜(坏)
	13
	(47)急诊4层北走廊
	13
	(49)肿瘤科7层大厅
	13
	(77)回春2层西走廊

	14
	(14)门诊1层西走廊
	14
	(30)门诊6层病理科
	14
	(46)急诊2层北走廊
	14
	(64)食堂照西门入口
	14
	(78)回春3层西走廊

	15
	(15)门诊2层检验(坏)
	15
	(43)急诊2层走廊
	15
	(31)门诊6层走廊
	15
	(63)回春楼后停车场
	15
	(79)回春3层北走廊

	16
	(16)门诊2层分诊台
	16
	(？)食堂旁放疗中心大厅
	16
	(32)肿瘤5西通道
	16
	(62)回春1东通道
	16
	(80)回春3层护士站

	1 -②                                       第二显示屏      监控序号与点位      （有效点位：79个）

	（编号)(矩阵号)第一路
	（编号)(矩阵号)第二路
	（编号)(矩阵号)第三路
	（编号)(矩阵号)第四路
	（编号)(矩阵号)第五路

	1
	(81)外科楼后车棚
	1
	(115)外科4层大厅
	1
	(113)外科9层西走廊
	1
	(129)内科2层电梯
	1
	(145)外科1层直补窗

	2
	(82)回春3层电梯区
	2
	(109)外科4层西走廊
	2
	(116)外科9层东走廊
	2
	(130)内科2层西走廊
	2
	(147)门诊6层东楼梯

	3
	(83)东大门路口
	3
	(99)外科4层东走廊
	3
	(120)外科10层大厅A
	3
	(131)内科3层医生室
	3
	(148)门诊7层西楼梯

	4
	(84)回春楼车场(图歪)
	4
	(100)外科5层大厅
	4
	(97)外科10层大厅B
	4
	(132)内科3层电梯区
	4
	(146)内科7层东(坏)

	5
	(85)门诊1危化药房
	5
	(101)外科5层西走廊
	5
	(117)外科11层ICU厅
	5
	(133)内科3层西走廊
	5
	(149)门诊7层东楼梯

	6
	(86)医疗废物处理间
	6
	(102)外科5层东走廊
	6
	(118)外科11层ICU电梯
	6
	(134)内科3层血透室
	6
	(152)核医学科大门

	7
	(87)外科1层入口
	7
	(103)外科6层大厅
	7
	(119)（未安装）
	7
	(135)内科4层医生室
	7
	(151)核医学科窗户

	8
	(88)外科1照磁共振室
	8
	(104)外科6层西走廊
	8
	(114)外科11层主道
	8
	(136)内科4层电梯区
	8
	(150)核医学科后门

	9
	(89)外科1层大厅
	9
	(105)外科6层东走廊
	9
	(121)外科11层ICU门
	9
	(137)内科4层西走廊
	9
	(？)外科楼照毒麻药库窗户

	10
	(90)外科1层电梯
	10
	(106)外科7层大厅
	10
	(122)家属区出入口
	10
	(138)内科5层医生室
	10
	(？)CT室侧门

	11
	(91)外科2层大厅
	11
	(107)外科7层西走廊
	11
	(123)家属区主车道球机
	11
	(139)内科5层电梯区
	11
	(？)内科7层电梯区

	12
	(92)外科2层西走廊
	12
	(108)外科7层东走廊
	12
	(124)家属区车棚
	12
	(140)内科5层西走廊
	12
	(？)食堂放疗厅1层后门

	13
	(93)外科2层东走廊
	13
	(98)外科8层大厅
	13
	(125)内科楼旁车棚
	13
	(141)内科6层医生室
	13
	(？)门诊工作电梯内

	14
	(94)外科3层大厅
	14
	(110)外科8层西走廊
	14
	(126)内科1层大厅A
	14
	(143)内科6层主道
	14
	(？)门诊大厅照药房

	15
	(95)外科3层西走廊
	15
	(111)外科8层东走廊
	15
	(127)内科1层大厅B
	15
	(144)内科7层医生室
	15
	(？)门诊大厅照挂号

	16
	(96)外科3层NICU
	16
	(112)外科9层大厅
	16
	(128)内科2层医生室
	16
	(142)内科6层电梯区
	16
	(？)门诊监控室出口

	 1--③                                           第三显示屏      监控序号与点位      （有效点位：51个）

	（编号)(矩阵号)第一路
	（编号)(矩阵号)第二路
	（编号)(矩阵号)第三路
	（编号)(矩阵号)第四路
	（编号)(矩阵号)第五路

	1
	(？)外科5西楼梯
	1
	(？)康复1层儿科室
	1
	(？)门诊大厅电梯区
	1
	(？)器械科后门
	1
	（未安装）

	2
	(？)内科7血透东楼梯
	2
	(？)康复3层楼梯
	2
	(？)门诊1层工作电梯
	2
	(？)器材科正门
	2
	（未安装）

	3
	(？)外科7东楼梯
	3
	(？)康复4层楼梯
	3
	(？)公务车东车位
	3
	(？)总务仓库入口
	3
	（未安装）

	4
	(？)内科5东楼梯
	4
	(？)康复5层楼梯
	4
	(？)急诊取款机通道
	4
	(？)外科2层西楼梯
	4
	（未安装）

	5
	(？)外科9西楼梯
	5
	(？)康复6层楼梯(坏)
	5
	(？)公务车西停位
	5
	(？)外科2层东楼梯
	5
	（未安装）

	6
	(？)外科4层东楼梯
	6
	(？)康复7层楼梯
	6
	(？)回春4层南走廊
	6
	(？)外科6层西楼梯
	6
	（未安装）

	7
	(？)外科3层西楼梯
	7
	(？)急诊楼正门口
	7
	(？)回春4层西走廊
	7
	(？)外科6层东楼梯
	7
	（未安装）

	8
	(？)外科8层东楼梯
	8
	(？)急诊1层侧门
	8
	(？)回春4层护士站
	8
	(？)外科7层西楼梯
	8
	（未安装）

	9
	(？)外科4层西楼梯
	9
	(？)急诊2层楼梯
	9
	(？)回春4层北走廊内
	9
	（未安装）
	9
	（未安装）

	10
	(？)外科8层西楼梯
	10
	(？)急诊4层楼梯
	10
	(？)回春4层东走廊
	10
	（未安装）
	10
	（未安装）

	11
	(？)外科9层东楼梯
	11
	(？)急诊5层楼梯
	11
	(？)回春4层北走廊外
	11
	（未安装）
	11
	（未安装）

	12
	
	12
	(？)内科1层楼梯
	12
	(？)回春4层入口
	12
	（未安装）
	12
	（未安装）

	13
	
	13
	(？)内科3层肾内科
	13
	(？)回春1层东通道
	13
	（未安装）
	13
	（未安装）

	14
	
	14
	(？)内科2层耳鼻喉
	14
	(？)回春1层北走廊
	14
	（未安装）
	14
	（未安装）

	15
	
	15
	(？)内科4层消化科
	15
	(？)回春4层电梯
	15
	（未安装）
	15
	（未安装）

	16
	
	16
	(？)内科6层心血管
	16
	(？)门诊6层危化品楼梯
	16
	（未安装）
	16
	（未安装）



	1--④人民医院科室自用本地存储（总计60个点位，部分为数字网络）备注：如有个别未统计的，以2018年6月15日前安装的为维保范围

	科室
	类型
	摄像机数量
	备注

	输液室
	科室本地存储
	1
	

	CT室
	科室本地存储带单独录像机
	3
	

	外科1楼出入院医保结算（数字）
	科室本地存储带单独录像机
	1
	

	急诊留观室（数字信号）
	科室本地存储
	1
	

	门诊检验科窗口（数字信号）
	科室本地存储
	1
	

	急诊检验科窗口（数字信号）
	科室本地存储
	1
	

	纠纷调解室
	科室本地存储带单独录像机
	2
	

	静配中心
	科室本地存储带单独录像机
	3
	

	核医学科
	科室本地存储带单独录像机
	4
	

	新生儿科
	科室本地存储带单独录像机
	3
	

	药剂科
	科室本地存储带单独录像机
	3
	

	门诊药房
	科室本地存储带单独录像机
	11
	

	手术室
	科室本地存储带单独录像机
	9
	

	垃圾处理池（数字信号）
	科室本地存储带单独录像机
	1
	

	门急诊住院处收费
	科室本地存储带单独录像机
	16
	

	人民医院红外报警装置点位统计：（一台设备共三个点位）

	科室
	类型
	报警设备数量
	

	门诊药房毒麻药放置处
	红外防盗报警（接入监控室）
	1
	

	门诊8楼财务科
	红外防盗报警（接入监控室）
	1
	

	药剂科毒麻药品仓库
	红外防盗报警（接入监控室）
	1
	















	





附件2：报价单

	年度维保费用报价单（单位：人民币 元）

	年度维保费
	小写：
	大写：






单位盖章：

                                          法人或授权代表（签字）：

                                          日期：












附件3:非常用配件(视频监控室)更换明细报价单      单位：元 
	序号
	现有有设备名称
	现有品牌型号
	单位
	替换品牌/型号要求
	限价
	所提供品牌/型号
	投标人报价

	1
	模拟矩阵机(输入≥160路,输出≥16路)
	Vinet:VNT-M
	套
	≥原配置国优
	15000
	　
	　

	2
	矩阵键盘带云台杆
	Vinet:VNT-M
	套
	≥原配置国优
	2000
	　
	　

	3
	视频分配器
	憶源16路
	台
	≥原配置国优
	850
	　
	　

	4
	KVM切换器
	一拖八
	台
	≥原配置国优
	1493
	　
	　

	5
	监控液晶显示器
	AOC-19寸
	台
	≥原配置1080P
	800
	　
	　

	6
	监控挂墙液晶电视
	AOC-55寸支持AV接口
	台
	≥原配置1080P
	5000
	　
	　

	7
	监控挂墙液晶电视
	AOC-32寸支持AV接口
	台
	≥原配置1080P
	2216
	　
	　

	8
	4路视频服务器DVR
	YYTet7952RCSNVS/R4憶源
	台
	≥原配置国优
	883
	　
	　

	9
	8路视频服务器DVR
	YYTet7952RCSNVS/R8憶源
	台
	≥原配置国优
	1260
	　
	　

	10
	16路视频服务器DVR
	YYTet7952RCSNVS/R1憶源
	台
	≥原配置国优
	2393
	　
	　

	11
	32路视频服务器DVR
	YYTet7952RCSNVS/R3憶源
	台
	≥原配置国优
	3633
	　
	　

	12
	数字视频光端机
	FHC6800T/R1d(8路)飞鸿
	对
	≥原配置国优
	1033
	　
	　

	13
	数字视频光端机
	FHC6800T/R1d(16路)飞鸿
	对
	≥原配置国优
	1733
	　
	　

	14
	红外线报警探测器
	配套主机YTB-9508KH
	个
	≥原配置国优
	383
	　
	　

	15
	红外线报警设备主机
	YTB-9508KH电脑监控通用报警器
	台
	≥原配置国优
	1166
	　
	　

	                本类设备单价合计(限价)：      
	39843
	本类合计报价：
	


备注：视频监控中心设备均为模拟信号
单位盖章：

                                          法人或授权代表（签字）：

                                          日期：
附件4:常用配件（前端）更换明细报价单             单位：元
	序号
	现有设备名称
	现有品牌型号
	单位
	替换品牌/型号要求
	限价
	　所供品牌/型号
	投标人报价

	16
	彩色一体半球机
	憶源4113模拟
	台
	≥700线
	513
	　
	　

	17
	彩色一体枪机
	憶源8090A模拟
	台
	≥700线
	561
	　
	　

	18
	百米红外恒速球机
	憶源YD-72B模拟
	台
	≥700线
	3000
	　
	　

	19
	摄像机电源
	小耳朵12v
	个
	国优国标
	35
	　
	　

	20
	摄像机电源
	小耳朵24v
	个
	国优国标
	72
	　
	　

	21
	集中供电电源
	12V20A
	个
	国优国标
	152
	　
	　

	22
	壁装支架
	憶源05H
	个
	国优国标
	28
	　
	　

	23
	光缆8芯单模
	立浮户外铠装光缆
	米
	国优国标
	4.2
	　
	　

	24
	光缆4芯单模
	立浮户外铠装光缆
	米
	国优国标
	3.1
	　
	　

	25
	光纤盒
	普天
	个
	国优国标
	52
	　
	　

	26
	尾纤
	普天
	根
	国优国标
	28
	　
	　

	27
	光纤跳线
	普天
	根
	国优国标
	20
	　
	　

	28
	视频线
	安讯
	米
	国优国标
	4
	　
	　

	29
	电源线
	安讯纯铜
	米
	铜芯国优国标
	3.5
	　
	　

	30
	控制线
	安讯
	米
	国优国标
	3.7
	　
	　

	31
	插座盒
	联塑
	个
	国优国标
	10
	　
	　

	32
	户外接线盒
	联塑
	个
	国优国标
	30
	　
	　

	33
	交换机
	TP-LINK(4或5口）
	台
	≥原配置国优
	127
	　
	　

	34
	交换机
	TP-LINK（8口）
	台
	≥原配置国优
	253
	　
	　

	35
	交换机（千兆）
	TP-LINK（16口）
	台
	≥原配置国优
	800
	　
	　

	36
	硬盘
	希捷2TB
	块
	≥原配置国优
	750
	　
	　

	37
	硬盘
	希捷4TB
	块
	≥原配置国优
	1233
	　
	　

	38
	网络红外半球机
	数字YYT-SC-84BR
	台
	≥200w像素国优
	623
	　
	　

	39
	网络红外枪机
	数字YYT-SC-85BR
	台
	≥200w像素国优
	642
	　
	　

	40
	高清网络存储主机
	YYT-7952RCS/NVR-4路
	台
	≥原配置国优
	820
	　
	　

	41
	高清网络存储主机
	YYT-7952RCS/NVR-8路
	台
	≥原配置国优
	1193
	　
	　

	42
	高清网络存储主机
	YYT-7952RCS/NVR-16路
	台
	≥原配置国优
	2260
	　
	　

	43
	高清网络存储主机
	YYT-7952RCS/NVR-32路
	台
	≥原配置国优
	3266
	　
	　

	44
	防雷电源排插
	12孔
	个
	铜芯国优国标
	123
	　
	　

	45
	电源插座5孔
	国优
	个
	铜芯国优国标
	20
	　
	　

	46
	超五类网线
	纯铜国标
	米
	纯铜国优国标
	3
	　
	　

	47
	PVC管
	直径25mm国标
	米
	国优国标
	4
	　
	　

	48
	VGA切换器(带线)
	二进一出
	套
	国优国标
	127
	　
	　

	49
	摄像机外置拾音器
	高灵敏抗干扰监控专用
	台
	≥原配置国优
	300
	　
	　

	50
	监控软件
	免费配套提供
	套
	要求免费
	0
	　
	　

	51
	辅材、耗材
	管卡弯直(三)通、螺丝波纹管扎带胶布等
	套
	要求免费
	0
	　
	　

	     本类设备单价合计（限价）：         
	17063.5
	本类合计报价：
	


备注：序号38-50设备为科室自用本地存储常用配件，数字网络信号

单位盖章：

                                          法人或授权代表（签字）：

                                          日期：
















